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Predeisposizione per
aggancio con vassoio

Esempio di fissaggio

verticale

Punti di ancoraggio

con vassoio

Rif. Cod.31897 / 31898

146;5

Segnalazione presenza refe

Interruttore magnetotermico
16A curva C

Staffa fissaggio su
montante posteriore

per ottenere varie
configurazioni (OPTIONAL)

Staffa di fissaggio
su montante anteriore

ETSI /19" a corredo
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02 30/08/12 | Modificata curva interruttore da K a C
01 19/02/07
ED. DATA MOTIVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO
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CUSANO MILANINO
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E PRESA PER MULTIPLAZIONE

MODULO 6 PRESE SHUKO 19” CON
INTERRUTTORE 16A C — PRESENZA RETE | ©OD: 3201/

DIS.

DISEGNO DI PROPRIETA FIMAR S.R.L. VIETATA LA RIPRODUZIONE E COMUNICAZIONI A TERZI

| Scala 1 FDO436




